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Brandkam eller brandkamserstatning kan
udelades i en 1-etages bygning, hvis tagkon-
struktionen ikke indeholder materialer, som er
ringere end materiale klasse B-s1,d0 bortset
fra tagdaekningen samt leegter og speer

Brandkamserstatning
Bygningsdel klasse EI 60

N
Brandkam o] [Min.0,3m
~

Tag Tag Tag Tag Tag Tag
F— - +
of—Brandsektionsvaeg Min. 1,0 m| |Min.1,0m
Bygningsdel klasse Brandsektionsvaeg o— Brandsektionsvaeg

REI 60 A2-s1,d0 Bygningsdel klasse

REI 60 A2-s1,d0

Bygningsdel klasse
REI 60 A2-s1,d0

I 0

Brandkam 5 Min. 2,5 mqL 4 Min. 2,5 m.’ Min. 2,6 m
Ny Min. 2,5 m l Min. 2,5 m I/ +—F <25m Bran(_jkamserstatning Min. 2,5 m <25m
Brandkamserstatning Brandkam Bygningsdel 9
Bygningsdel klasse EI 60 klasse REI 60
2
& 4
Of— Brandsektionsvaeg Brandsektionsvaeg .
Bygningsdel klasse Bygningsdel klasse Brandsektionsveeg . Brandsektionsvaeg
REI 60 A2-s1,d0 REI 60 A2-s1,d0 Bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0 Bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0

I 1 | Y

Tag Tag
L I

Bygningsdel klasse REI 60

Bygningsdel klasse
| REI60 A2-s1,d0
uden &bninger

Tag Tag

Brandsektionsvaeg Brandsektionsvaeg
Bygningsdel klasse Bygningsdel klasse
REI 60 A2-s1,d0 REI 60 A2-s1,d0

IR 0 0



























